
Quadro elettrico esistente

Vasca di accumulo inCAP

100mc impianto irriguo ed

antincendio

ALLA RETE

IRRIGUA-ANTINCENDIO
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tubo in acciaio zincato DN 250

tubazione in GS DN 250

valvole a galleggiante

con flusso orizzontale

saracinesca in GS DN 250

tubi in acciaio DN 63

in ghisa sferoidale

con saracinesca in GS DN 63

elettropompe sommerse,

parte idraulica semiassiale 7",

motore diam. 6",

 H= 54 m Q=1089 l/min

grigliato tipo keller

collegamenti vasche

in acciaio Ø 100

scarico in acciaio zincato DN 80

con saracinesca in GS DN 80

scaletta alla marinara

INGRESSO

mandata in acciaio zincato DN 125

valvola di ritegno in GS DN 125

saracinesca in GS DN 125

riduttore di

pressione da 10 atm

valvola di ritegno

in GS DN 250

saracinesca in GS DN 150

tubo in GS DN 150

VASCA PREFABBRICATA IN CLS VIBRATO 25000 l

POZZETTO DI MANDATA

POZZETTO DI ARRIVO

scaletta alla marinara

chiusino in GS classe C 400

scaletta alla marinara

chiusino in GS classe C 400

scaletta alla marinara

chiusino in GS classe C 400

scaletta alla marinara
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drenaggio per scarico acque

(vedi particolare)

cls Rck 25

cls Rck 25

A

A

chiusino in GS carrabili

PIANTA 

VASCHE DI ACCUMULO

POZZETTO DI MANDATA

elettrovalvola DN 100

tubazione in Pead De 110

0.8
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tav.h.2 - impianto di disinfezione

SEZIONE H- IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

STATO ATTUALE

IMPIANTO DI DISINFEZIONE

1:250 / 1:50

H.2

IMPIANTO DI DISINFEZIONE - PLANIMETRIA

scala 1:250

VASCA DI DISINFEZIONE - PIANTA

scala 1:50
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